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基本功能

报警：
1、 双水泵大电流分别报警

2、 流量超限报警
3、工作电压超限报警
4、市电停电报警
5、市电来电通知
6、控制柜防盗（开门）报警
7、报警方式：远程无线网络、手机短信、手机APP
自动控制：
1、 流量控制水泵启停，并且通过时间继电器自动控制间歇性工作。

2、 水泵电流过大，可以自动控制水泵停止工作。

3、 电压过高或过低时，自动控制机全机停止工作
人工控制：
     通过无线网络（GPRS）、手机短信、手机APP远程控制及人工现场控制整机、水泵启停
操作

一、控制器

1、 接线
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2、 装入手机卡

按下图插入手机卡（手机卡使用普通的移动或联通的GSM卡（建议使用中国移动通信的13开头的号段），不支持电信、CDMA卡，手机卡必须开通GPRS功能，并且一定要支持CNNET外网） 
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插入手机卡
3、 开机

接通电源，控制器侧面红灯为电源指示灯，黄灯为GSM信号指示灯，绿灯为GPRS网络指示灯。黄灯亮后，可以通过短信进行控制和报警；绿灯亮后，可以通过GPRS网络远程电脑控制和接收报警信息。
4、 短信设置操控号码

3.1 注册本机ID号（无线上网）

用手机向控制器里的SIM卡号发送短信指令：

短信改写613XXXXXXXXX

上式中“短信改写”是控制器的初始密码；“6”是注册本机ID号的代码；“13XXXXXXXXX”是插在控制器里的手机卡号码。

控制器执行此指令后，会回复短信“短信改写613XXXXXXXXX成功”
【定义】 将“13XXXXXXXXX”注册为控制器的本机ID号。

3.2注册与取消操控手机号码

3.2.1注册操控号码

3.2.1.1 注册开关量报警操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

短信改写Y13XXXXXXXXX
(Y=1～5)
此5条指令可以注册5部手机接收系统的开关量报警，如果是本手机注册，在短信改写Y后可以不加自己的电话号码。

控制器执行此指令后，会回复短信“短信改写Y13XXXXXXXXX成功”

【定义】 注册操控（停复电、开门等开关量报警信息）电话号码。

3.2.1.2 注册模拟量报警操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

号码Y13XXXXXXXXX
(Y=1～5)
此5条指令可以注册5部手机接收模拟量报警，如果是本手机注册，在短信改写Y后可以不加自己的电话号码。

控制器执行此指令后，会回复短信“1）13XXXXXXXXX  2）  3）  4）  5） 6）00025xxxxxxxxxx”(其中 6)00025xxxxxxxxxx是电脑监控中心的网络身份ID号，不可随意更改)。

【定义】 注册操控（温度、电流、电压、液位等模拟量报警信息）电话号码。
3.2.2 查询已注册的操控号码

3.2.2.1 查询开关量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

短信改写1?

回复信息：TELY13XXXXXXXXX

3.2.2.2 查询模拟量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

号码查询

回复信息：1)13XXXXXXXXX  2)  3)  4)  5)  6) 00025xxxxxxxxxx

3.2.3 取消操控号码

3.2.3.1 取消开关量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

短信改写Y删除

(Y=1～5)
3.2.3.2 取消开关量操控号码

用手机或监控中心向控制器的SIM卡号发送短信指令：

号码Y删除

(Y=1～5)

4、电脑设置参数

4.1安装设置软件

运行随机软件光盘里的“Setup”，软件将自动安装。

如果不能正常安装，可以直接使用解压后  [image: image6.png]()Support |
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 ，同样可以打开设置软件。

打开设置软件前，用串口连接线将电脑和主机连接好（如果电脑没有串口，可用USB串口转接线），再打开软件，按 [image: image8.png]


 ，如果读出“本机型号”和“本机软件版本号和出厂日期”，表明主机与电脑连接成功。
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设置软件首页

4.2设置无线上网

设置本机网络ID号（简称：本机ID，建议使用装在主机里的手机卡号）

在设置软件中的“GPRS上网设置”里的[image: image10.png]B LT e
CENESIETHS )



处填入本报警系统里装入的手机号，如果有多台QLT-68B型报警系统同时使用，可以在[image: image11.png]HloPRSFIANS



处填入一个7-12位数的群号，在监控中心管理系统软件中用一条指令同时控制所有报警系统同时动作。本设置页中的其它项不用改动。
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设置本机内手机卡号和群发号码

设置监控中心管理系统网络ID（简称：监控ID，出厂设置见质保卡）

在设置软件中 “报警号码设置”的五组报警号码里的第一个号码填入质保卡上的“监控ID号”或填入报警监控中心管理系统安装时生成的监控系统网络ID号（见下图），并在之前加000 ，如000258148046025 ，此ID号不可或缺、错误，否则将无法登陆服务器。请使用质保卡上的“监控ID号”。
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设置监控中心管理系统网络ID（控制及开关量报警）
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设置监控中心管理系统网络ID（模拟量报警）
4.3设置接警号码

设置开关量探测器接警号码：在设置软件的“报警号码设置”里设置手机号码（见下图），这些手机就是被授权的手机，既可以接收所有开关量探测器被触发后的报警短信，同时也可以短信遥控开关输出、控制结果查询等。在此处设置手机号码为最高等级的授权：即在此设置号码后，无需再在“短信遥控设置”、“DTMF遥控设置”、“振铃遥控设置”等设置号码，同样可以遥控开关输出。
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设置开关量探测器接警号码

设置模拟量接警号码：在设置软件中“A/D转换板设置”的下方设置手机号码，可以接收来自温度、液位、电压、电流等模拟量的报警信息。此设置等同于短信免电脑空中注册：“号码1”、“号码2”… … “号码5”。
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设置模拟量传感器接警号码

4.4设置流量、电流、电压等模拟量参数

本系统中所用到或可能用到的流量、温度、液位、电流、电压等传感器均属于模拟量传感器，其输出信号是动态变化的，除温度传感器内部已带有AD处理，其它传感器所输出的信号必须经AD转换才能实现限值报警。

“A/D转换板设置”中的L1对应温度传感器，U1、U3、U6、U7分别对应流量传感器（要求：直流24V供电，0-5V模拟量输出），U2、U4分别对应两个水泵电流（主机内置传感器，无需另接）， U5对应供电电压（主机内置传感器，无需另接）。
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可将管理人员手机号设在此处，也可以设置多个监控中心号码，实现分级管控。
4.5设置停电、来电、开门报警等开关量报警信息

控制器内部集成了停电、来电等传感器，其中停电、来电传感器通过主机的供电直接检测220V电压是否存在，如果检测不到220V，将向接警手机发出“停电”的报警短信，来电后，系统检测到220V，向接警手机发短信“已来电”。

停电、来电、开门等有线开关量报警短信内容设置见下图
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4.6设置警铃

通过软件设置现场是否有声报警（见下图），选择报警声音后，当出现异常时，控制器在发送报警短信的同时，由机内的第一路继电器控制警号接口输出12V直流电压，可以直接接入12V供电的警铃、声光警号等，警号鸣响时间为20秒，之后将自动停止鸣响。如果不选择声音报警，报警时只发短信，警号无声。
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设置有声报警
4.7设置报警系统禁止解防

系统有设防和解防两种工作模式，设防后，所有开关量探测器被触发时向接警手机发出报警短信，解防后，停电、来电、开门等探测器被触发后将不再发送报警短信。用遥控器、手机短信或手机振铃控制系统设防、解防，通过如下设置可以禁止所有方式的解防（系统设防/解防由系统内部第八路输出控制）。
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设置禁止解防
4.8 校准系统时间

系统内置时钟电池，必须通过设置软件系统调整时间
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4.9设置模拟量联动开关输出（本系统采用J2、J3控制2个水泵）
控制器的模拟量报警时可以联动遥控开关输出，设置如下
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二、监控中心

1、 对监控中心管理系统进行设置

1.1安装并打开监控中心系统管理软件

监控部分监控中心管理系统采用了管理中心平台加客户端监控中心的C/S架构。在任何一台电脑上安装客户端软件后，就可以实时接收控制器的报警信息，并有控制、查询、地图显示报警地点、报警信息存档/查询/报表输出等功能。

监控中心管理系统安装完成后，会在电脑桌面生成 [image: image41.png]


 ，初次点击打开该图标，进入以下界面（见下图），会出现带有一串数字的“本机网络身份”，这就是“监控ID号”（[image: image42.png]AHUME S [258148046025



），建议在此填入随机质保卡上的“监控ID号”。在对报警系统主机设置时，一定要将此ID设置到相应位置

[image: image43.png]|

(VR CRTTE S T TS e CO OO

& DU RIS AE: [www. gprsykw. con
RS BB H = [50000

AHLRIES G [258148046025
HR B





点击“登录”后，进入监控中心管理系统主页面
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1.2 建立用户信息
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其中“控制点ID号”是控制器内安装的手机卡号（及本机ID号），且与报警系统设置软件中“GPRS上网设置”里所设置的相同（见下图），这非常重要，否则监控中心将收不到报警系统的报警信息。
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1.3 设置报警点的经纬度

[image: image48.png]ITRNRE SR -
BRI S AR R B CETAPSER | SR fEwe

3 56, U TR E PRABHESY, RARE “WE AT, &
HEBALEIEHEIG. SEREESL O 08 SEmiEsg | FEED: e

28, TR, ©

IHTIEIRE R SR o L

TR BHBEPH—1 “Coorle Earts WEIT A" TR, HEFAR | WEES

% L FIEVES £ 52 Coosle Earh 4, SERRUEN G R | © tammIa
FE-i) EORESEAD. SABEEAD TRy, BA 8 | OX AW

T BA “Coogle HERET” B, & “SFEHE" —i5ER ] Y,

BB, R WE. O BAREHEAY
BT = BOHE, EHE ERBIE » SERFEBIE L B T AR EBIRARSE
HEMEEESY, PTIREE L, BEYN LT HE © GE b, o





[image: image49.png]R ERRE
F2Hl5. 13951764025 JREEBTE). 12-07-231057:28
REAF: RE: VSEER, FEF! (120723024535

& SWEE L

2 f‘i’ -«
1

BERY

» WZE! (12/07/23,02:45:35) :118. 805095, 3

I
AERES

L wemly /nmxu |

A PEBR

L

<L SHEEL
= O Bezr

B B





监控中心接警
1.4 设置登录信息    
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完成“操作员管理”操作后，再次进入时就需要输入用户名、密码（见下图）。
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一旦设置了登录密码，就一定要记住，否则将无法打开监控中心管理系统，如果重新安装软件，之前的报警、操作信息将全部丢失。

2、接警
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3、测量

3.1 单次测量

发送指令“测量”或单击模拟量接警框里的[image: image56.png]AR



，可得到一次数据返回。

3.2 实时监控

发送指令“间隔xx秒”（xx=10～65536秒），可以命令报警系统每隔xx秒回传一次所有模拟量数据，并保存。此指令不因监控电脑关机或报警系统关机而失效。取消实时监控只需发送指令“取消”。
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4、控制

点击“打开x路”、“关闭x路”及时控制x开关，同时报警系统会返回控制结果。

其中第1路和第8路不可控制，第8路控制系统设防/解防。
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5、打印
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监控ID号





监控ID号





本机ID号





监控ID号





短信改写5





短信改写4





短信改写3





短信改写2





短信改写1





号码4





号码3





号码5











号码1





号码2





报警系统ID号





报警地点





接进水泵火线








接出水泵火线








接总电源火线、零线





接水温传感器





接进水池液位传感器








接出水池液位传感器








报警内容及时间











开关量接警框





模拟量接警框





接出水泵电流变送器


定义：电流大于2.5A时，控制J3断开，出水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。





接出水池液位传感器


定义：水位低于0.5米时，控制J3断开，出水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。





接进水泵电流变送器


定义：电流大于2.5A时，控制J2断开，进水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。





接进水池液位传感器


定义：水位低于0.5米时，控制J2断开，进水泵停止工作。同时向监控中心或手机报警。





接水温传感器


定义：水温低于10C°时，控制J4断开，风机停止工作。同时向监控中心或手机报警。





接市电电压变送器


定义：电压大于245V或小于180V时，同时向监控中心或手机报警。





彩信接警框





本机ID号





监控ID号





延时联动（防抖功能）


定义：未设延时联动功能，被测参数达到门限时，会立即联动对应继电器和报警，而被测参数会在门限上下浮动，导致继电器频繁动作，加了延时联动后，可以有效阻止继电器频繁动作，延时时间最长可达99秒。





























